RZUT PODDASZA -
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
SKALA 1:100

OZNACZENIA:

- wypust oswietleniowy zastosowac lampe plafonowg
bryzgoszczelng

E - wypust o$wietleniowy, zastosowaé oprawe LED IP20 np.
RUBIN LOOK LED 3300Iim PLX 28W P44 (400x400)

¢ - tacznik 1-biegunowy p.t. IP44

—C - gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. podwdjne hermetyczne
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